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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 
 
 

1. Τοποθετείστε την δεξαμενή σε στιβαρό, επίπεδο δάπεδο, με όλα τα σημεία της βάσης της, να πατάνε σε αυτό. 
Κανένα τμήμα της βάσης, έστω και μικρό, δεν πρέπει να βρίσκετε εκτός δαπέδου. Φροντίστε το σημείο όπου θα 
τοποθετηθεί η δεξαμενή να είναι καθαρό και απομακρύνετε, αν υπάρχουν, πετραδάκια, καρφάκια ή άλλα αιχμηρά 
μικροαντικείμενα που θα μπορούσαν να «πληγώσουν» ή να προκαλέσουν ζημιά στην δεξαμενή. 
2. Ξεβιδώστε την πλαστική τάπα και συνδέστε την παροχή σας, κρατώντας, ταυτόχρονα, «κόντρα» στο παξιμάδι του 
ρακόρ. Ο μαστός εξαγωγής δεν πρέπει να περιστραφεί καθόλου. Η σύνδεση της παροχής και η δοκιμή στεγανότητας είναι 
αποκλειστική ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. 
3. Τα σημεία σύνδεσης να μην δέχονται καταπονήσεις ή κραδασμούς. 
4. Η ΜΑΥΡΗ δεξαμενή είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, καθώς προστατεύεται, η ίδια αλλά και το 
περιεχόμενό της, από την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίθετα, η ΛΕΥΚΗ δεξαμενή, ενδείκνυται για τοποθέτηση σε εσωτερικό 
χώρο. 
5. Η τοποθέτηση της δεξαμενής υπογείως, μέσα στο έδαφος ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ, παρά μόνο εάν τηρούνται κάποιες 
προϋποθέσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 
6. Επιτρέπεται η αποθήκευση ορισμένων χημικών και προτείνεται η επικοινωνία με τον προμηθευτή για την 
επιβεβαίωση αυτών. 
7. Μην τοποθετείτε διάφορα βαριά ή όχι αντικείμενα, πάνω ή πλευρικά της δεξαμενής. 
8. Αποφύγετε πιέσεις επί της δεξαμενής. 
9. Καμία πλευρά της δεξαμενής ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ σε οποιοδήποτε εμπόδιο. ΑΦΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ. 
10. Σε περίπτωση σύνδεσης δικτύων, είναι απαραίτητη η εφαρμογή αντικραδασμικών (ελαστικών) συνδέσμων και 
βαλβίδας ανακούφισης, όπου αυτή απαιτείται. 
11. Σε περίπτωση λήψης περιεχομένου με αντλία, φροντίστε να λειτουργεί ο εξαερισμός της. 
12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ την πλήρωση της δεξαμενής από την αρχή, ώστε σε περίπτωση διαρροής να σταματήσετε την 
διαδικασία. 
13. Η ογκομέτρηση είναι μόνο ενδεικτική. 
14. Τα ρακόρ είναι 1’’, εκτός της δεξαμενής παταριού, της οποίας είναι ½’’. 
15. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για εξαρτήματα τρίτων. 
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